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ΠΡΟΣ: 
 

1) ΜΠΑΜΠΟΥΚΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

       2) Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ   

       3) ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ    

           ΦΟΡΕΙΣ
 
 

 

Θέµα: « Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων σχετικά µε τον διαγωνισμό για την προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού για τις υπηρεσίες του Δήμου Καβάλας έτους 2018». 
  

 
 

  
Η εταιρία «Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ» και ο «ΜΠΑΜΠΟΥΚΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ», υπέβαλαν αναφορικά με 

τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό περί προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις υπηρεσίες του Δήμου Καβάλας έτους 
2018 αιτήματα συμπληρωματικών πληροφοριών, τα οποία παραθέτουμε παρακάτω: 
 

 
 

      BLS PC 
Πρ. Παπάγου 2, Εύοσμος, Θεσσαλονίκη, 562 24 

Τηλ. 2310 682297 

info@bls.com.gr 
 

Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2018 
 

Αξιότιμε κύριε/α 
 

Με το παρόν θα θέλαμε να μας διευκρινίσετέ σύμφωνα με το 2.1.4 αν η Ελληνική γλώσσα 

αναφέρεται στα δικαιολογητικά συμμέτοχής ή και στον τεχνικό φάκελο. Θα πρέπει να σας επισημάνουμε 

ότι ο τεχνικός φάκελος αποτελείται από αποδεικτικά εργαστηριακών ελέγχων τα οποία εκδίδονται στην  

Αγγλική γλώσσα  και ο όγκος του είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Οι κατασκευαστές είναι του εξωτερικού και όλα 

τα τεχνικά έγραφα συντάσσονται στην Αγγλική γλώσσα. 
 

Επίσης στις τεχνικές προδιαγραφές στα φωτιστικά LED  αναφέρεται 2 φορές το ISO 

9001:2008 και το ISO 9001: 2015  πρόκειται για τυπογραφικό λάθος εκ παραδρομής και απαιτείται 

από την διακήρυξη το ISO 14001: 2015 αντί το ISO 9001:2015; 
 

 

 

Για την B.L.S P.C 
Μπαμπουκλής Γεώργιος 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 
 
ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 
 
Η εταιρεία μας Μ. Μιχαηλίδου & ΣΙΑ Ο. Ε. θα ήθελε να ζητήσει κάποιες διευκρινίσεις και συγκεκριμένα: 
 
1) Στις Τεχνικές Προδιαγραφές στην Ομάδα 5 Φωτιστικά Σώματα, Α/Α 1 Φωτιστικό παραδοσιακού τύπου 
Φαναριού για λαμπτήρα 150W Νατρίου σωληνωτή στην στήλη τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται ότι Φωτιστικό 
σώμα κορυφής πλήρες με τον λαμπτήρα, κατάλληλο για τοποθέτηση σε ιστούς και μορφής σύμφωνα με την 
επισυναπτόμενη φωτογραφία. Επισυναπτόμενη φωτογραφία δεν υπάρχει όμως πουθενά στα έγγραφα του 
διαγωνισμού. 
2) Στις Τεχνικές Προδιαγραφές στην Ομάδα 1 Καλώδια Κοινά, Α/Α 3 Αγωγός ΝΥΑ 1,5mm2 στην στήλη 
τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται ότι Αγωγός H07V-R 
1X1,5mm2 (ΝΥΑ). Η συγκεκριμένη όμως διατομή καλωδίου ΝΥΑ 1X1,5mm2 σε όλες τις εταιρείες ο τύπος του 
συγκεκριμένου καλωδίου της συγκεκριμένης διατομής είναι H07V-U.Παρακαλώ πολύ όπως μας υποδείξετε τί 
ακριβώς πρέπει να γράφει η εταιρεία μας στις τεχνικές προδιαγραφές που θα προσφέρει ώστε να μην αποκλειστεί. 
3) Στις Τεχνικές Προδιαγραφές στην Ομάδα 1 Καλώδια Κοινά, Α/Α 5 Αγωγός ΝΥΑ 2,5mm2 στην στήλη 
τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται ότι Αγωγός H07V-R 
1X2,5mm2 (ΝΥΑ). Η συγκεκριμένη όμως διατομή καλωδίου ΝΥΑ 1X2,5mm2 σε όλες τις εταιρείες ο τύπος του 
συγκεκριμένου καλωδίου της συγκεκριμένης διατομής είναι H07V-U.Παρακαλώ πολύ όπως μας υποδείξετε τί 
ακριβώς πρέπει να γράφει η εταιρεία μας στις τεχνικές προδιαγραφές που θα προσφέρει ώστε να μην αποκλειστεί. 
4) Στις Τεχνικές Προδιαγραφές στην Ομάδα 1 Καλώδια Κοινά, Α/Α 7 Αγωγός ΝΥΜ 3X10mm2 στην στήλη 
τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται ότι Καλώδιο A05VV-U 3X10mm2 (ΝΥΜ). Η συγκεκριμένη όμως διατομή 
καλωδίου ΝΥΜ 3X10mm2 σε όλες 
τις εταιρείες ο τύπος του συγκεκριμένου καλωδίου της συγκεκριμένης διατομής είναι A05VV-R.Παρακαλώ πολύ 
όπως μας υποδείξετε τί ακριβώς πρέπει να γράφει η εταιρεία μας στις τεχνικές προδιαγραφές που θα προσφέρει 
ώστε να μην αποκλειστεί, όπως άλλωστε έχει γίνει ήδη άλλες χρονιές για τον ίδιο ακριβώς λόγο. 
5) Στις Τεχνικές Προδιαγραφές στην Ομάδα 2 Καλώδια Υπόγεια, Α/Α 1 Καλώδιο ΝΥΥ 3X1,5mm2 στην οτήλη 
τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται ότι Καλώδιο J1VV-U 3X1,5mm2 (ΝΥΥ). Η συγκεκριμένη όμως διατομή 
καλωδίου ΝΥΥ 3X1,5mm2 σε όλες τις εταιρείες ο τύπος του συγκεκριμένου καλωδίου της συγκεκριμένης διατομής 
είναι E1W-U.Παρακαλώ πολύ όπως μας υποδείξετε τί ακριβώς πρέπει να γράψει η εταιρεία μας στις τεχνικές 
προδιαγραφές που θα προσφέρει ώστε να μην αποκλειστεί. 
6) Στις Τεχνικές Προδιαγραφές στην Ομάδα 2 Καλώδια Υπόγεια, Α/Α 2 Καλώδιο ΝΥΥ 3X10+1,5mm2 στην 
στήλη τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται ότι Καλώδιο J1W-U 3X10+1,5mm2 (ΝΥΥ). Η συγκεκριμένη όμως διατομή 
καλωδίου ΝΥΥ 3X10+1,5mm2 σε όλες τις εταιρείες ο τύπος του συγκεκριμένου καλωδίου της συγκεκριμένης 
διατομής είναι E1VV-R.Παρακαλώ πολύ όπως μας υποδείξετε τί ακριβώς πρέπει να γράφει η εταιρεία μας στις 
τεχνικές προδιαγραφές που θα προσφέρει ώστε να μην αποκλειστεί. 
7) Στις Τεχνικές Προδιαγραφές στην Ομάδα 2 Καλώδια Υπόγεια, Α/Α 3 Καλώδιο ΝΥΥ 3X16+1,5mm2 στην 
στήλη τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται ότι Καλώδιο J1VV-U 3X16+1,5mm2 (ΝΥΥ). Η συγκεκριμένη όμως 
διατομή καλωδίου ΝΥΥ 3X16+1,5mm2 σε όλες τις εταιρείες ο τύπος του συγκεκριμένου καλωδίου της 
συγκεκριμένης διατομής είναι E1W-R.Παρακαλώ πολύ όπως μας υποδείξετε τί ακριβώς πρέπει να γράφει η εταιρεία 
μας στις τεχνικές προδιαγραφές που θα προσφέρει ώστε να μην αποκλειστεί. 
8) Στις Τεχνικές Προδιαγραφές στην Ομάδα 2 Καλώδια Υπόγεια, Α/Α 4 Καλώδιο ΝΥΥ 3X2,5mm2 στην στήλη 
τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται ότι Καλώδιο J1VV-U 3X2,5mm2 (ΝΥΥ). Η συγκεκριμένη όμως διατομή 
καλωδίου ΝΥΥ 3X2,5mm2 σε όλες τις εταιρείες ο τύπος του συγκεκριμένου καλωδίου της συγκεκριμένης διατομής 
είναι ElW-U.Παρακαλώ πολύ όπως μας υποδείξετε τί ακριβώς πρέπει να γράψει η εταιρεία μας στις τεχνικές 
προδιαγραφές που θα προσφέρει ώστε να μην αποκλειστεί. 
9) Στις Τεχνικές Προδιαγραφές στην Ομάδα 2 Καλώδια Υπόγεια, Α/Α 5 Καλώδιο ΝΥΥ 3X4mm2 στην στήλη 
τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται ότι Καλώδιο J1W-U 3X4mm2 (ΝΥΥ). Η συγκεκριμένη όμως διατομή καλωδίου 
ΝΥΥ 3X4mm2 σε όλες τις εταιρείες ο τύπος του συγκεκριμένου καλωδίου της συγκεκριμένης διατομής είναι E1W-



U.Παρακαλώ πολύ όπως μας υποδείξετε τί ακριβώς πρέπει να γράψει η εταιρεία μας στις τεχνικές προδιαγραφές 
που θα προσφέρει ώστε να μην αποκλειστεί. 
10) Στις Τεχνικές Προδιαγραφές στην Ομάδα 2 Καλώδια Υπόγεια, Α/Α 6 Καλώδιο ΝΥΥ 4X10mm2 στην στήλη 
τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται ότι Καλώδιο J1W-R 4X10mm2 (ΝΥΥ). Η συγκεκριμένη όμως διατομή καλωδίου 
ΝΥΥ 4X10mm2 σε όλες τις εταιρείες ο τύπος του συγκεκριμένου καλωδίου της συγκεκριμένης διατομής είναι E1VV-
R.Παρακαλώ πολύ όπως μας υποδείξετε τί ακριβώς πρέπει να γράψει η  
εταιρεία μας στις τεχνικές προδιαγραφές που θα προσφέρει ώστε να μην αποκλειστεί. 
11) Στις Τεχνικές Προδιαγραφές στην Ομάδα 2 Καλώδια Υπόγεια, Α/Α 7 Καλώδιο ΝΥΥ 5X10+1,5mm2 στην 
στήλη τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται ότι Καλώδιο J1W-R 5X10+1,5mm2 (ΝΥΥ). Η συγκεκριμένη όμως διατομή 
καλωδίου ΝΥΥ 5X10+1,5mm2 σε όλες τις εταιρείες ο τύπος του συγκεκριμένου καλωδίου της συγκεκριμένης 
διατομής είναι Είνν-ίί.Παρακαλώ πολύ όπως μας υποδείξετε τί ακριβώς πρέπει να γράψει η εταιρεία μας στις 
τεχνικές προδιαγραφές που θα προσφέρει ώστε να μην αποκλειστεί. 
12) Στις Τεχνικές Προδιαγραφές στην Ομάδα 2 Καλώδια Υπόγεια, Α/Α 10 Καλώδιο ΝΥΥ 21X1,5mm2 στην 
στήλη τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται ότι Καλώδιο J1W- U 21X1,5mm2 (ΝΥΥ). Η συγκεκριμένη όμως διατομή 
καλωδίου ΝΥΥ 21X1,5mm2 σε όλες τις εταιρείες ο τύπος του συγκεκριμένου καλωδίου της συγκεκριμένης διατομής 
είναι E1VV-U.Παρακαλώ πολύ όπως μας υποδείξετε τί ακριβώς πρέπει να γράφει η εταιρεία μας στις τεχνικές 
προδιαγραφές που θα προσφέρει ώστε να μην αποκλειστεί. 
 
Κομοτηνή 30/03/2018  
 
 

  

Σε απάντηση των ανωτέρω ερωτημάτων σας υπογραμμίζουμε τα ακόλουθα:  

 

 Είναι σαφές από την Διακήρυξη (άρθρο 2.1.4)  ότι:  «Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε 

αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα 

αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 

από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο».  

 Στα φωτιστικά LED, ο μελετητής αναφέρεται στις προδιαγραφές του φωτιστικού σώματος μόνο για 

το ISO 9001.   

 Στις Τεχνικές Προδιαγραφές στην Ομάδα 5: Φωτιστικά Σώματα, Α/Α 1: Φωτιστικό παραδοσιακού 

τύπου Φαναριού, στην στήλη τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται εκ παραδρομής ότι υπάρχει 

επισυναπτόμενη φωτογραφία. 

 Για την Ομάδα 1: Καλώδια Κοινά και για την Ομάδα 2 : Καλώδια Υπόγεια, οι προσφορές των 

Οικονομικών φορέων θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει εγγράψει 

ο μελετητής. 

 

 

                                          Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Φωτιάδου Μαρίνα  

 

2. Τσακαλίδης Γεώργιος  

 

3. Μουμτζής Γεώργιος 
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