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Τεχνικές Προδιαγραφές 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι ο έλεγχος και η συντήρηση εβδομήντα έξι  (76) Piller 

Ηλεκτροφωτισμού, καθώς και 10.000m υπόγειων καλωδίων δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του 

Δήμου Καβάλας 

Ο Δήμος Καβάλας διαθέτει:  

180 Piller διανομής και ελέγχου δικτύων ηλεκτροφωτισμού. Η συντήρηση των των Piller και των 

υπόγειων δικτύων, θα πραγματοποιηθεί μέσω οργανωμένων επισκέψεων τεχνικής 

παρακολούθησης. Συγκεκριμένα, η ημερομηνίες που θα πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες 

επισκέψεις θα οριστεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καβάλας, προκειμένου να μειωθεί 

η πιθανότητα παρακώλυσης των λειτουργιών τους. 

Οι εργασίες που θα διεξαχθούν, προκειμένου να επιτευχθεί το αντικείμενο της σύμβασης 

ορίζονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα ελέγχων και συντήρησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και Β). 

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών 

ή συνεταιρισμοί ή εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της 

παρεχόμενης υπηρεσίας και διαθέτουν: 

 εκπαιδευμένο προσωπικό στη συντήρηση Piller Ηλεκτροφωτισμού και υπόγειων 

δικτύων ηλεκτροφωτισμού, 

 κινητά συνεργεία εξοπλισμένα και εφοδιασμένα με τον απαραίτητο εξοπλισμό και 

εργαλεία για τη συντήρηση των Υποσταθμών Μέσης Τάσης, αλλά και τον έλεγχο και 

συντήρηση Piller και υπόγειων καλωδίων ηλεκτροφωτισμού. 

 

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 



  

  

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο 

φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 

α) Αντίγραφο της εν ενεργεία Βεβαίωσης Οικείου Επιμελητηρίου που να δηλώνει ότι το 

αντικείμενο της επιχείρησης είναι σχετικό με τις προδιαγραφόμενες εργασίες του παρόντος 

διαγωνισμού. 

β) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/ στην οποία θα δηλώνουν ότι:  

 διαθέτουν το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό για συντήρηση Piller 

Ηλεκτροφωτισμού, και υπόγειων δικτύων ηλεκτροφωτισμού.  

 δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα  

 διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την επισκευή και διάγνωση των βλαβών των 

εγκαταστάσεων και των συστημάτων που περιγράφονται στη Διακήρυξη και  

 έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, των επί τόπου συνθηκών του έργου , των 

προδιαγραφών εργασιών συντήρησης, και των υποχρεώσεων αναδόχου και ότι τα 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

Δ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Ο έλεγχος και η συντήρηση των Piller, καθώς και των υπόγειων δικτύων ηλεκτροφωτισμού 
περιλαμβάνει: 
- μία επίσκεψη σε κάθε ένα, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του έτους 2022, σε 
ημέρα και ώρα που θα προσδιοριστεί έτσι ώστε να μην παρεμποδιστεί το έργο των Υπηρεσιών 
του Δήμου Καβάλας και να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες διακοπής του ρεύματος 
τόσο για τους συντηρητές της εγκατάστασης όσο και για τους χρήστες και τις εγκαταστάσεις 
του κτιρίου. 
Το είδος των προγραμματισμένων εργασιών ορίζονται αναλυτικά παρακάτω αλλά και στον 
συνημμένο πίνακα ελέγχου και συντήρησης Piller ηλεκτροφωτισμού (Παράρτημα Α), και 
ελέγχου και συντήρησης υπόγειων δικτύων ηλεκτροφωτισμού (Παράρτημα Β) και θα 
πραγματοποιηθούν κατόπιν συνεννοήσεως με την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας 
 
Ειδικότερα οι εργασίες περιλαμβάνουν : 
Εργασίες και έλεγχοι ηλεκτρολογικής φύσεως 

1. Γενικοί οπτικοί έλεγχοι 
2. Έλεγχος λειτουργίας μηχανισμών αποζευκτών 
3. Αποκατάσταση ζημιών 
4. Έλεγχος λειτουργίας χειριστηρίων 
5. Σύσφιξη κοχλιών καλωδίων 
6. Μέτρηση αντίστασης μόνωσης 
7. Έλεγχος ακροδεκτών 
8. Καθαρισμός ακροδεκτών 
9. Καθαρισμός χώρου ερμαρίων 
10. Σύσφιξη κλεμμοσειρών 
11. Έλεγχος ασφαλειών 
12. Έλεγχος διέγερσης ηλεκτρονόμων βοηθητικών κυκλωμάτων 
13. Καθαρισμός ηλεκτρονόμων βοηθητικών κυκλωμάτων 
14. Έλεγχος κυκλώματος προστασίας 
15. Έλεγχος επιφανειών επαφής συστήματος γείωσης 
16. Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος γείωσης 
17. Μέτρηση αντίστασης γείωσης με συσκευή MEGGER 
18. Θερμογράφηση των πινάκων χαμηλής τάσης 

 
Εργασίες και έλεγχοι οικοδομικών 

1. Έλεγχος στερέωσης θυρών 
2. Έλεγχος στερέωσης περσίδων αερισμού 
3. Λίπανση Θυρών 
4. Καθαρισμός χώρου του Piller, των φρεατίων υπόγειων δικτύων. 

 



  

  

Οι εργασίες για την προληπτική συντήρηση, πρέπει να υλοποιούνται βάσει των διεθνών 
κανονισμών VDE & IEC, των ελληνικών κανονισμών ΕΛΟΤ. 
 
Υλικά, εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργασία του Παραρτήματος Α της παρούσας Διακήρυξης, 
βαρύνουν επιπλέον τον Δήμο Καβάλας. 
 
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις εργασίες και αναγράφονται στο Παράρτημα Α της 
παρούσας Διακήρυξης, πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά γνησιότητας και καταλληλόλητας. 
Τα υλικά πρέπει απαραιτήτως να είναι γνήσια προσφάτου κατασκευής και αμεταχείριστα.  
Ο τεχνικός της ανάδοχης εταιρείας, υποχρεούται μετά το πέρας της εργασίας, να συμπληρώσει 
το ενημερωτικό δελτίο εργασιών σύμφωνα με το (Παράρτημα Α, και Β) εις διπλούν, να το 
υπογράψει και να λάβει υπογραφή από τον αρμόδιο υπάλληλο-Μηχανικό του Δήμου Καβάλας 
και να του παραδώσει το ένα από τα δύο αντίγραφα. 
 
Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συντήρηση των Piller, και των υπόγειων δικτύων 
ηλεκτροφωτισμού,  σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και οποιαδήποτε 
τροποποίηση προκύψει μέχρι την υλοποίηση της συγκεκριμένης εργασίας, τους 
Ελληνικούς Κανονισμούς και τις υποδείξεις που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος για την 
Ελληνική αγορά. Γενικότερα η ευθύνη της προληπτικής συντήρησης βαρύνει 
αποκλειστικά τον Ανάδοχο, εκτελείται με απόλυτη επιμέλεια και κατά τρόπο τεχνικώς 
άρτιο, περιλαμβάνει δε όλες τις εργασίες που προβλέπονται από τα εγχειρίδια και 
γενικά τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
 

2. Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός των ενεργειών με τις Υπηρεσίες του Δήμου 
Καβάλας, τότε τον πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό αυτό έχει ο Προϊστάμενος του 
Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καβάλας. 
 

3. Μετά το πέρας της συντήρησης ή έκτακτης επισκευής, η Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού 
έχει δικαίωμα να διενεργήσει έλεγχο καλής λειτουργίας των Piller και των δικτύων, σε 
συνεργασία με τους Τεχνικούς του Αναδόχου και τον στον αρμόδιο Μηχανικό της 
Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού. Ο συντονισμός της παρουσίας των εκπροσώπων του 
Δήμου Καβάλας, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Αναδόχου, για την 
διενέργεια του προαναφερόμενου ελέγχου, θα γίνεται με ευθύνη του Δήμου Καβάλας 
και δεν πρέπει να δημιουργεί άσκοπη χρονοκαθυστέρηση στο προσωπικό του 
Αναδόχου. 

 
4. Μετά το πέρας της συντήρησης, θα εκδίδεται ενημερωτικό δελτίο εργασιών σύμφωνα 

με τον πίνακα το Παράρτημα Α, Β, το οποίο θα υπογράφεται από τον συντηρητή της 
εταιρείας. Συγκεκριμένα, μετά την επίσκεψη της συντήρησης, θα συμπληρωθεί και θα 
επιστραφεί στον αρμόδιο μηχανικό της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου 
Καβάλας το ενημερωτικό δελτίο εργασιών προγραμματισμένης συντήρησης, με τα 
σημεία ελέγχου όπως ακριβώς αναφέρονται στα συνημμένα Παραρτήματα.  

 
5. Η συντήρηση θα γίνει μία φορά κατά τη διάρκεια του έτους και κατόπιν συνεννοήσεως 

με Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Καβάλας. Το είδος των εργασιών ορίζεται 

αναλυτικά στα Παραρτήματα Α, Β της παρούσας Διακήρυξης. 
 

6. Η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα 
μετρήσεως και ελέγχου, από αποδεδειγμένα ειδικά εκπαιδευμένο και έμπειρο 
προσωπικό του Αναδόχου, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς VDE & IEC, των 
Ελληνικών κανονισμών ΕΛΟΤ. Τα όργανα μετρήσεως και ελέγχου θα πρέπει να 
διαθέτουν εν ισχύ πιστοποίηση από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης. Το 
προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άδεια εξασκήσεως 
επαγγέλματος Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου ή ανώτερη.  

7. Ο Δήμος Καβάλας έχει το δικαίωμα και την ευθύνη παρουσίας ή μη εκπροσώπου του, 
για την επί τόπου επίβλεψη των εργασιών του Τεχνικού του Αναδόχου. 

 



  

  

8. Για κάθε υποχρέωση του Αναδόχου, ευθύνεται τόσο το φυσικό πρόσωπο που εκτελεί 
τη συντήρηση όσο και το νομικό πρόσωπο με το οποίο συνδέεται το φυσικό πρόσωπο 
(εφόσον υπάρχει) δια σχέσεως εξαρτημένης εργασίας. 

 
9. Υλικά, εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργασία μη αναφερόμενα στους πίνακες του 

Παραρτήματος Α, βαρύνουν επιπλέον τον Δήμο Καβάλας. 

 
10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη γνωστοποίηση των τηλέφωνων ανάγκης εκτός των 

ωρών λειτουργίας της και στην παροχή on call 24ωρης τεχνικής κάλυψης καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης σε περίπτωση έκτακτης βλάβης. 

 
11. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι και η απομάκρυνση τυχόν άχρηστων ή άσχετων 

με τη λειτουργία υλικών που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. 
Τα υλικά που δυνητικά θα προκύψουν από αποκαταστάσεις βλαβών θα 
απομακρύνονται κατόπιν ενημέρωσης και συναίνεσης του υπευθύνου μηχανικού και 
του Προϊστάμενου του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Καβάλας ή θα 
καταγράφονται και θα μεταφέρονται σε χώρο που θα υποδείξει ο τελευταίος προς 
ενεργοποίηση της διαδικασίας ανακύκλωσης.  

 
12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον υπεύθυνο μηχανικό και τον 

Προϊστάμενο του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Καβάλας για οποιαδήποτε 
τροποποίηση απαιτείται στην αρχική εγκατάσταση των Piller και τις διαδικασίες που 
απαιτούνται ώστε να υπάρχει ανά πάσα στιγμή πλήρης συμμόρφωση με τη σχετική με 
το αντικείμενο νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις. 

 
13. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά της εγκατάστασης που 

προκλήθηκε από τυχόν απρόσεκτη εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και 
υποχρεούται σε πλήρη επανόρθωση και αποκατάσταση των ζημιών ιδίας δαπάνης. 
Εάν ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τη βλάβη ή τη ζημία για την οποία είναι υπεύθυνος 
μέσα στη προθεσμία που θα του δοθεί, ο Δήμος Καβάλας έχει το δικαίωμα να προβεί 
σε επιδιόρθωση αυτής εις βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.   

 
14. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει τους νόμους για τις κοινωνικές 

ασφαλίσεις και να χρησιμοποιεί μόνο εργατικό προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο 
απ’ αυτόν στο αρμόδιο Ασφαλιστικό Ταμείο ή Οργανισμό. 

 
 
ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει τη συντήρηση των Piller, ή και 

των υπόγειων δικτύων Ηλεκτροφωτισμού σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης 
αυτής και μέσα στα οριζόμενα χρονικά όρια, ο Δήμος Καβάλας διατηρεί το δικαίωμα να 
τον κηρύξει έκπτωτο. Για όλες τις εργασίες συντήρησης που θα διενεργηθούν από τα 
συνεργεία του Αναδόχου, θα δοθεί εγγράφως, μετά το τέλος της συντήρησης, 
υπεύθυνη δήλωση για εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθούν προβλήματα αναφορικά με πλημμελή συντήρηση κάποιας συσκευής 
από την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Καβάλας, θα πρέπει να 
επαναλαμβάνεται η διαδικασία χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση και αντιρρήσεις από τον 
Ανάδοχο. 

 
2. Η πληρωμή θα γίνεται με την ολοκλήρωση των εργασιών, με ένα τιμολόγιο παροχής 

υπηρεσιών που θα περιλαμβάνει αναλυτικά τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν 
σύμφωνα με τον πίνακα προϋπολογισμού της παρούσας προκήρυξης και κατάθεση 
Υπεύθυνης Δήλωσης που αναφέρει ότι η παροχή της υπηρεσίας έγινε από κατάλληλο 
προσωπικό και ότι τα χρησιμοποιηθέντα υλικά πληρούν τις προϋποθέσεις της 
Διακήρυξης. 

 
3. Η οικονομική προσφορά θα δοθεί με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης που αφορά στην ετήσια συντήρηση των εβδομήντα έξι 



  

  

(Piller’s), καθώς και των 10.000m υπόγειων καλωδιώσεων ηλεκτροφωτισμού για το 
έτος 2022. 

 
 
 
      Ο Συντάξας    Ο Αν. Προϊστάμενος  Ο Διευθυντής Τ.Υ. 
    Τμ. Ηλεκτροφωτισμού 
 
 
 
 
 Ηλίας Τσαγκαλίδης  Ηλίας Τσαγκαλίδης  Πρ. Χαραλαμπίδης 
       Μηχανικός                    Μηχανικός                  Αρχ. Μηχανικός 
Παραγωγής & Διοίκησης            Παραγωγής & Διοίκησης 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
Δελτίο ελέγχου και συντήρησης Piller 

 
Piller: (Θέση-συντεταγμένες)…………………………………………………………. 
 
Κατασκευαστής:…………………………….. ……..Ημερομηνία: …………………. 



  

  

 
Έτος κατασκευής: …………………………..Ισχύς φορτίου (kVA): …………………. 
 
Φάσεις: ………………..Αριθμ. Παροχής:…………………………………………….. 
 
Τύπος Ψύξης: Με ελεύθερη ροή αέρα. Σφραγισμένος. Με ανεμιστήρες.  
 
1. Εξωτερικό Μεταλλικό ερμάριο  

 Έλεγχος για εισροή υδάτων.........................................................................  

 Έλεγχος κλειδώματος ...............................................................................  

 Καθαρισμός ...................................................................................... ……. 

 Έλεγχος για ίχνη από ποντίκια ................................................................  
 
2. ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ  

 Έλεγχος συσφίξεων ..........................................................................  

 Έλεγχος για υπερθέρμανση ..............................................................  

 Κατάσταση επαφών ..........................................................................  
 
3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ  

 Έλεγχος για ίχνη από τόξο ...............................................................  

 Καθαρισμός ......................................................................................  

 Βαφή ................................ Ολική ……………………Μερική……….  

 Έλεγχος στυλίσκου στήριξης καλωδίου ΔΕΗ………………………… 
 
4. ΓΕΙΩΣΕΙΣ  

 Έλεγχος συσφίξεων ...........................................................................  

 Έλεγχος συνέχειας γείωσης ..............................................................  

 Κατάσταση επιφανειών επαφής ........................................................  
 
5. ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  

 Κατάσταση επαφών ..........................................................................  

 Έλεγχος συσφίξεων κοχλιών ............................................................  

 Έλεγχος κινητικότητας ......................................................................  
 
6. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ-ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 

 Καθαρισμός, λίπανση .......................................................................  

 Έλεγχος θέσης .................................................................................  
 
 
 

           Τάση δοκιμής (V) Αντίσταση Μόνωσης (GΩ) 
5sec        30sec      1,0 min 

φάση-Γη           250 V           
φάση-Γη           500 V  
Φάση-Γη         1000 V  

 
Φαινόμενη Ισχύς φάσης: R……………….S…………………T………………. 
 
Ενεργός Ισχύς φάσης: R…………………S…………………T……………….. 
 
Άεργος Ισχύς φάσης: R……………… …S………………….T………………. 
 

Θερμογράφημα:…………………………………………………………………. 

Παρατηρήσεις από το θερμογράφημα: 

 

 
 

 
 



  

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
Δελτίο ελέγχου και συντήρησης υπόγειου δικτύου καλωδιώσεων Ηλεκτροφωτισμού 

 
Δίκτυο (Θέση)…………………………………………………………………………. 
 
Ημερομηνία εγκατάστασης: ……………………………. 
 
Ισχύς φορτίου που εξυπηρετεί (kVA): …………………. 
 
Φάσεις: …………Αριθμ. Παροχής piller αναχώρησης:……………………………………………. 
 
1. Οπτικός έλεγχος   

 Έλεγχος για εισροή υδάτων στις σωληνώσεις (παρατηρήσεις) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 Έλεγχος φθοράς εξωτερικού μανδύα (παρατηρήσεις) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 Καθαρισμός ................................................................................................................. 

 Έλεγχος για ίχνη από ποντίκια ....................................................................................  
 
2. Φρεάτια 

 Έλεγχος λειτουργικότητας φρεατίων (παρατηρήσεις) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 Έλεγχος εισροής υδάτων (παρατηρήσεις) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Ηλεκτρόδια γειώσεων  

 Έλεγχος συσφίξεων χάλκινων κοχλιών……………………………………………………. 

 Μέτρηση αντίστασης ηλεκτροδίου………………………………………………………….. 

 
 
4. Μέτρηση αντίστασης Μόνωσης 
 

           Τάση δοκιμής (V) Αντίσταση Μόνωσης (GΩ) 
5sec        30sec      1,0 min 

φάση-Γη           250 V           
φάση-Γη           500 V  
Φάση-Γη         1000 V  

 

Θερμογράφημα:…………………………………………………………………. 

Παρατηρήσεις από το θερμογράφημα: 

 

 

 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Ηλεκτροφωτισμού  

Πληρ. :  Τσαγκαλίδης Ηλίας 

Τηλ. : 2513500250                                                             

 

 

 ««««Έλεγχος και Συντήρηση Έλεγχος και Συντήρηση Έλεγχος και Συντήρηση Έλεγχος και Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Ηλεκτρομηχανολογικών Ηλεκτρομηχανολογικών Ηλεκτρομηχανολογικών 

Εγκαταστάσεων και Δικτύων ΗλεκτροφωτισμούΕγκαταστάσεων και Δικτύων ΗλεκτροφωτισμούΕγκαταστάσεων και Δικτύων ΗλεκτροφωτισμούΕγκαταστάσεων και Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού»»»»    

CCCC....PPPP....VVVV. :. :. :. : 50532400505324005053240050532400----7777    

Κ.Α. :Κ.Α. :Κ.Α. :Κ.Α. :    30.30.30.30.6117611761176117.00.00.00.0021212121    

  

    

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ    

    
                Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η συντήρηση των piller οδικού φωτισμού 

που βρίσκονται εγκατεστημένα σε διάφορες οδούς του Δήμου καθώς και ο έλεγχος 

υπόγειων δικτύων ηλεκτροφωτισμού.  

                Για το σκοπό αυτό περιγράφονται αναλυτικά οι απαιτούμενες εργασίες 

συντήρησης καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας οι οποίες εναρμονίζονται 

με την νομοθεσία 

               Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 37.200,00 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6117.0021 του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022.  

      

                                                  

      Ο Συντάξας    Ο Αν. Προϊστάμενος  Ο Διευθυντής Τ.Υ. 

    Τμ. Ηλεκτροφωτισμού 

 

 

 

 

Ηλίας Τσαγκαλίδης   Ηλίας Τσαγκαλίδης  Πρ. Χαραλαμπίδης 

        Μηχανικός                        Μηχανικός        Αρχ. Μηχανικός 

Παραγωγής & Διοίκησης            Παραγωγής & Διοίκησης 



  

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Ηλεκτροφωτισμού  

Πληρ. :  Τσαγκαλίδης Ηλίας 

Τηλ. : 2513500250                                                             

 

 

  

 

 

 

 

«Έλεγχος και συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων και δικτύων ηλεκτροφωτισμού» 

C.P.V. : 50532400-7 

Κ.Α. : 30.6117.0021 

 

 

 

Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας 
 

Οι τιμές που υπάρχουν στον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης προέκυψαν από: 

 την τηλεφωνική και δια ζώσης επικοινωνία με τοπικούς συντηρητές Piller 
Ηλεκτροφωτισμού, και υπογείων δικτύων Ηλεκτροφωτισμού. 

 Την αναζήτηση τιμοκαταλόγων των Υπηρεσιών στο διαδίκτυο. 
 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αναλύεται ως ακολούθως: 
 

C.P.V. : 50532400-7 
 
α) Έλεγχος και συντήρηση Piller Ηλεκτροφωτισμού 
 

α/α Εργασία Τεμ. Τιμή/τεμ.  

1 Έλεγχος και συντήρηση Piller 
Ηλεκτροφωτισμού 

76 300,00 
Ευρώ 

22.800,00Ευρώ 

 
 
β) Έλεγχος και συντήρηση υπόγειων δικτύων Ηλεκτροφωτισμού 
 

α/α Εργασία Μέτρα Τιμή/τεμ.  

1 Έλεγχος και συντήρηση υπόγειων 
δικτύων Ηλεκτροφωτισμού 

10.000 0,72 Ευρώ 7.200,00 Ευρώ 

 

Σύνολο 30.000,00 Ευρώ 

 

α/α Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Σύνολο 

α Συντήρηση Piller Ηλεκτροφωτισμού 22.800,00 Ευρώ 

β Συντήρηση Υπόγειων δικτύων ηλεκτροφωτισμού 7.200,00 Ευρώ 

 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 30.000,00 Ευρώ 



  

  

ΦΠΑ 24% 7.200 

Σύνολο με ΦΠΑ 24% 37.200 

 
 
     Ο Συντάξας     Ο Αν. Προϊστάμενος  Ο Διευθυντής Τ.Υ. 
    Τμ. Ηλεκτροφωτισμού 
 
 
 
  Ηλίας Τσαγκαλίδης    Ηλίας Τσαγκαλίδης  Πρ. Χαραλαμπίδης 
       Μηχανικός          Μηχανικός     Αρχ. Μηχανικός 
Παραγωγής & Διοίκησης       Παραγωγής & Διοίκησης 
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